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Notas Gerais
1- Eletrodutos embutidos no solo serão do tipo PEAD.
2- Eletrodutos embutidos na laje deverão ser do tipo corrugado reforçado.
3- Os condutores não cotados serão de #2,5mm², os condutores de retorno serão de #
1,5mm².
4- Os eletrodutos não cotados serão de Ø32mm.
5- Em todo eletroduto subterrâneo, os condutores deverão ser de cobre, classe  0,6/1kV,
isolação em EPR, temperatura 90°C.
6- Os condutores elétricos de distribuição deverão ser de cobre, classe 450/750V, isolação em
PVC, temperatura 70°C.
7- A seção do condutor neutro é igual ao da fase do circuito, salvo indicação contrária.
8-O condutor neutro não poderá ser ligado ao condutor proteção terra após passar pelo quadro
geral da instalação.
9- O condutor de proteção nunca deverá ser ligado ao IDR.
10- Utilizar um condutor neutro para cada circuito.
11- Os circuitos foram numerados pela quantidade de fases, ou seja, circuitos bifásicos
contém dois números.
12- Utilizar chuveiros com resistência blindada para evitar o desligamento incorreto do IDR.
13- As instalações elétricas deverão ser executadas respeitando os padrões de qualidade e
segurança estabelecidos na norma NBR5410:2004.
14- Todos os pontos metálicos deverão ser aterrados.
15-A indicação de potência no pontos de luz são os valores calculados para dimensionamento
dos circuitos conforme precrições da NBR 5410, não necessariamente correspondem ao valor
exato das lampadas a serem instaladas.
16-Para As tomadas sem indicação de potência foi considera 100 VA.
17-Todos os eletrodutos de eletricidade deverão estar afastados 0,50m das tubulações de gás.
18 - Para execução do projeto elétrico deverá seguir as orientações estabelecidas no memorial.

Qualquer alteração em algum elemento do projeto, deverá ter autorização prévia do
engenheiro responsável pelo projeto. As ilustrações e perspectivas demontradas aqui
são reservadas a utilização somente pelo proprietário da edificação, ficando vedada
reprodução sem autorização prévia.

Recomenda-se acréscimo de 15% no quantitativo da fiação para compra dos materiais
a fim de suprimir eventuais perdas durante a instalação.

Os cálculos deste projeto são realizados para apenas um empreendimento.

Legenda

FUM cq Detetor de fumaça

IE
104 Iluminação de emergência

co Interruptor autom. por presença a 2,20m do piso

bi Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso

ch
5 4x10

LED 4 x 10W T8

PC  PC1
Painel de Comando para detector de fumaça a
1,10 do piso

Quadro de distribuição - sobrepor a 1,50m do piso

53
600

Tomada 2p+T 10A, 250V,  Para Embutir 4" X 2" (x2)  a 0,30m do piso

41
600

Tomada 2p+T 10A, 250V,  Para Embutir 4" X 2" (x2)  a 1,10m do piso

ATV x2
44
200

Tomada 2p+T 10A, 250V,  Para Embutir 4" X 2" (x2)  a 1,80m do piso x2
Para gabinetes e salas de reunião - 2P+T 10A a 1,40m do piso x2

(2x)

54
ATV (x2)

200
Tomada 2p+T 10A, 250V,  Para Embutir 4" X 2" (x2)  a 3,00 m do piso (x2)

ARC12000

1085

58 Tomada 2p+T 20A, 250V,  Para Embutir 4" X 2" (x2)  a 2,20m do piso

(2x)

2PT
44 Tomada 2p+T 10A, 250V,  Para Embutir 4" X 2" (x2) a 2,20m do piso

(2x)

35
200

2PT

Tomada 2p+T 10A, 250V,  Para Embutir 4" X 2" (x2) a 0,30m do piso

Legenda das indicações
 PC1 Painel de comando para detector de fumaça -

Embutir
ATV x2 Tomada - uso específico - Aparelho de TV - alta x2

ATV (x2) Tomada - uso específico - Aparelho de TV - teto (2x)

BEB Tomada - uso específico - Bebedouro

ARC12000 Tomada - uso específico - Condicionador de ar 12000BTU

ELG Tomada - uso específico - Elevador grande

IE Tomada - uso específico - Iluminação de emergência

2PT Tomada 2p+T 10A, 250V,  Para Embutir x2
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Quadro de Cargas (QD5)
Circuito Descrição Esquema Método

de inst.
V

(V) 100 200 600
Tomadas (W) Pot. total.

(VA)
Pot. total.

(W)
Fases Pot. - A

(W)
Pot. - B

(W)
Pot. - C

(W)
In - A

(A)
In - B
(A)

In - C
(A)

FP FCT FCA In'
(A)

Ip
(A)

Seção
(mm2)

Ic
(A)

Disj
(A)

dV parc
(%)

dV total
(%)

Status

60 TOMADAS SALA 01 F+N+T B1 220 V 4 889 800 B 800 4.0 0.90 1.00 1.00 4.0 4.0 2.5 24.0 20.0 2.02 4.61 Ok
61 TOMADAS SALA 02 F+N+T B1 220 V 4 889 800 B 800 4.0 0.90 1.00 1.00 4.0 4.0 2.5 24.0 20.0 2.02 4.61 Ok
62 TOMADAS SALA 03 F+N+T B1 220 V 4 889 800 B 800 4.0 0.90 1.00 1.00 4.0 4.0 2.5 24.0 20.0 2.02 4.61 Ok
63 TOMADAS SALA 04 F+N+T B1 220 V 4 889 800 B 800 4.0 0.90 1.00 1.00 4.0 4.0 2.5 24.0 20.0 2.02 4.61 Ok
64 TOMADAS SALA 05 F+N+T B1 220 V 4 889 800 A 800 4.0 0.90 1.00 1.00 4.0 4.0 2.5 24.0 20.0 2.03 4.62 Ok
65 TOMADAS SALA 06 F+N+T B1 220 V 4 889 800 C 800 4.0 0.90 1.00 1.00 4.0 4.0 2.5 24.0 20.0 2.03 4.62 Ok
66 TOMADAS SALA 07 F+N+T B1 220 V 4 889 800 B 800 4.0 0.90 1.00 1.00 4.0 4.0 2.5 24.0 20.0 2.01 4.60 Ok
67 TOMADAS SALA 08 F+N+T B1 220 V 4 889 800 C 800 4.0 0.90 1.00 1.00 4.0 4.0 2.5 24.0 20.0 2.02 4.61 Ok
68 TOMADAS SALA 09 F+N+T B1 220 V 4 889 800 C 800 4.0 0.90 1.00 1.00 4.0 4.0 2.5 24.0 20.0 1.99 4.58 Ok
69 TOMADAS SALA 10 F+N+T B1 220 V 4 889 800 C 800 4.0 0.90 1.00 1.00 4.0 4.0 2.5 24.0 20.0 2.02 4.61 Ok
70 TOMADAS SALA 11 F+N+T B1 220 V 4 889 800 B 800 4.0 0.90 1.00 1.00 4.0 4.0 2.5 24.0 20.0 2.03 4.62 Ok
71 TOMADAS SALA 12 F+N+T B1 220 V 4 889 800 B 800 4.0 0.90 1.00 1.00 4.0 4.0 2.5 24.0 20.0 2.03 4.62 Ok
72 TOMADAS SALA 13 F+N+T B1 220 V 4 889 800 C 800 4.0 0.90 1.00 1.00 4.0 4.0 2.5 24.0 20.0 2.04 4.63 Ok
73 TOMADAS SALA 14 F+N+T B1 220 V 4 889 800 B 800 4.0 0.90 1.00 1.00 4.0 4.0 2.5 24.0 20.0 2.03 4.62 Ok
74 TOMADAS SALA 15 F+N+T B1 220 V 4 889 800 A 800 4.0 0.90 1.00 1.00 4.0 4.0 2.5 24.0 20.0 2.02 4.61 Ok
75 TOMADAS SALA 16 F+N+T B1 220 V 4 889 800 C 800 4.0 0.90 1.00 1.00 4.0 4.0 2.5 24.0 20.0 2.01 4.60 Ok
76 TOMADAS SALA 17 F+N+T B1 220 V 4 889 800 A 800 4.0 0.90 1.00 1.00 4.0 4.0 2.5 24.0 20.0 2.02 4.61 Ok
77 TOMADAS SALA 18 F+N+T B1 220 V 4 889 800 C 800 4.0 0.90 1.00 1.00 4.0 4.0 2.5 24.0 20.0 1.99 4.58 Ok
78 TOMADAS SALA 19 F+N+T B1 220 V 4 889 800 A 800 4.0 0.90 1.00 1.00 4.0 4.0 2.5 24.0 20.0 1.34 3.93 Ok
79 TOMADAS SALA 20 F+N+T B1 220 V 4 889 800 C 800 4.0 0.90 1.00 1.00 4.0 4.0 2.5 24.0 20.0 1.47 4.06 Ok
80 TOMADAS SALA 21 F+N+T B1 220 V 4 889 800 A 800 4.0 0.90 1.00 1.00 4.0 4.0 2.5 24.0 20.0 1.56 4.14 Ok
81 TOMADAS SALA 22 F+N+T B1 220 V 4 889 800 C 800 4.0 0.90 1.00 1.00 4.0 4.0 2.5 24.0 20.0 1.64 4.23 Ok
82 TOMADAS SALA 23 F+N+T B1 220 V 4 889 800 A 800 4.0 0.90 1.00 1.00 4.0 4.0 2.5 24.0 20.0 1.73 4.32 Ok
83 TOMADAS SALA 24 F+N+T B1 220 V 4 889 800 C 800 4.0 0.90 1.00 1.00 4.0 4.0 2.5 24.0 20.0 1.85 4.44 Ok
84 TOMADAS SALA 25 F+N+T B1 220 V 4 889 800 A 800 4.0 0.90 1.00 1.00 4.0 4.0 2.5 24.0 20.0 1.94 4.53 Ok
85 TOMADAS SALA 26 F+N+T B1 220 V 4 889 800 C 800 4.0 0.90 1.00 1.00 4.0 4.0 2.5 24.0 20.0 1.99 4.58 Ok
86 TOMADAS SALA 27 F+N+T B1 220 V 4 889 800 A 800 4.0 0.90 1.00 1.00 4.0 4.0 2.5 24.0 20.0 2.11 4.70 Ok
87 TOMADAS SALA 28 F+N+T B1 220 V 4 889 800 C 800 4.0 0.90 1.00 1.00 4.0 4.0 2.5 24.0 20.0 2.20 4.79 Ok
88 TOMADAS SALA 29 F+N+T B1 220 V 10 2278 2000 A 2000 10.4 0.88 1.00 1.00 10.4 10.4 10 57.0 50.0 1.48 4.07 Ok
89 TOMADAS SALA 30 F+N+T B1 220 V 9 2056 1800 A 1800 9.3 0.88 1.00 1.00 9.3 9.3 6 41.0 40.0 2.01 4.60 Ok
90 TOMADAS SALA 31 F+N+T B1 220 V 2 444 400 A 400 2.0 0.90 1.00 1.00 2.0 2.0 2.5 24.0 20.0 0.98 3.57 Ok
91 TOMADAS SALA 32 F+N+T B1 220 V 4 889 800 A 800 4.0 0.90 1.00 1.00 4.0 4.0 2.5 24.0 20.0 1.81 4.39 Ok
92 TOMADAS SALA 33 F+N+T B1 220 V 4 889 800 C 800 4.0 0.90 1.00 1.00 4.0 4.0 2.5 24.0 20.0 1.69 4.28 Ok
93 TOMADAS SALA 34 F+N+T B1 220 V 4 889 800 A 800 4.0 0.90 1.00 1.00 4.0 4.0 2.5 24.0 20.0 1.61 4.19 Ok
94 TOMADAS SALA 35 F+N+T B1 220 V 4 889 800 C 800 4.0 0.90 1.00 1.00 4.0 4.0 2.5 24.0 20.0 1.54 4.13 Ok
95 TOMADAS GABINETE 01F+N+T B1 220 V 11 1 3139 2800 A 2800 14.3 0.89 1.00 1.00 14.3 14.3 10 57.0 50.0 1.46 4.05 Ok
96 TOMADAS GABINETE 02F+N+T B1 220 V 6 1 2028 1800 C 1800 9.2 0.89 1.00 1.00 9.2 9.2 4 32.0 25.0 2.04 4.63 Ok
97 TOMADAS GABINETE 03F+N+T B1 220 V 6 1 2028 1800 C 1800 9.2 0.89 1.00 1.00 9.2 9.2 4 32.0 25.0 1.67 4.26 Ok
98 TOMADAS GABINETE 04F+N+T B1 220 V 1 10 1 3042 2700 A 2700 13.8 0.89 1.00 1.00 13.8 13.8 6 41.0 40.0 1.89 4.48 Ok
99 TOMADAS GABINETE 05F+N+T B1 220 V 1 10 1 3042 2700 C 2700 13.8 0.89 1.00 1.00 13.8 13.8 6 41.0 40.0 1.65 4.23 Ok

100 TOMADAS GABINETE 06F+N+T B1 220 V 1 10 1 3042 2700 A 2700 13.8 0.89 1.00 1.00 13.8 13.8 4 32.0 25.0 2.10 4.68 Ok
101 TOMADAS GABINETE 07F+N+T B1 220 V 1 11 1 3264 2900 C 2900 14.8 0.89 1.00 1.00 14.8 14.8 4 32.0 25.0 1.84 4.43 Ok
102 TOMADAS GABINETE 08F+N+T B1 220 V 1 10 1 3042 2700 A 2700 13.8 0.89 1.00 1.00 13.8 13.8 2.5 24.0 20.0 2.17 4.76 Ok
103 TOMADAS GABINETE 09F+N+T B1 220 V 1 10 1 3042 2700 B 2700 13.8 0.89 1.00 1.00 13.8 13.8 2.5 24.0 20.0 1.59 4.18 Ok
104 TOMADA COPA F+N+T B1 220 V 5 3333 3000 B 3000 15.2 0.90 1.00 1.00 15.2 15.2 10 57.0 50.0 1.97 4.56 Ok
105 TOMADA TI F+N+T B1 220 V 7 1556 1400 B 1400 7.1 0.90 1.00 1.00 7.1 7.1 6 41.0 40.0 1.85 4.44 Ok
106 TOMADA BANHEIROS F+N+T B1 220 V 4 2667 2400 B 2400 12.1 0.90 1.00 1.00 12.1 12.1 10 57.0 50.0 1.61 4.20 Ok
107 BOMBA PRES F+N+T B1 220 V 1 667 600 B 600 3.0 0.90 1.00 1.00 3.0 3.0 2.5 24.0 20.0 1.82 4.41 Ok
108 TOMADAS CORREDORESF+N+T B1 220 V 19 4444 3800 B 3800 20.2 0.86 1.00 1.00 20.2 20.2 6 41.0 40.0 2.38 4.97 Ok
109 SALA DE REUNIÃO 01 F+N+T B1 220 V 9 1 2694 2400 C 2400 12.2 0.89 1.00 1.00 12.2 12.2 4 32.0 25.0 2.31 4.90 Ok
110 SALA DE REUNIÃO 02 F+N+T B1 220 V 8 1 2472 2200 A 2200 11.2 0.89 1.00 1.00 11.2 11.2 4 32.0 25.0 1.71 4.30 Ok
111 VARANDA F+N+T B1 220 V 4 889 800 A 800 4.0 0.90 1.00 1.00 4.0 4.0 2.5 24.0 20.0 1.00 3.59 Ok
112 RESERVA F+N B1 220 V 0 0 C 1.00 1.00 1.00 0.0 0.0 2.5 24.0 25.0 2.59 Ok
113 RESERVA F+N B1 220 V 0 0 C 1.00 1.00 1.00 0.0 0.0 2.5 24.0 25.0 2.59 Ok
114 RESERVA F+N B1 220 V 0 0 C 1.00 1.00 1.00 0.0 0.0 2.5 24.0 25.0 2.59 Ok

TOTAL 6 280 21 77611 69200 A+B+C 26100 20300 22800

Quadro de Cargas (QD4)
Circuito Descrição Esquema Método

de inst.
V

(V) 1085
Tomadas (W) Pot. total.

(VA)
Pot. total.

(W)
Fases Pot. - A

(W)
Pot. - B

(W)
Pot. - C

(W)
In - A

(A)
In - B
(A)

In - C
(A)

FP FCT FCA In'
(A)

Ip
(A)

Seção
(mm2)

Ic
(A)

Disj
(A)

dV parc
(%)

dV total
(%)

Status

28 AR CONDICIONADO SALA 01F+N+T G 220 V 1 1179 1085 A 1085 5.4 0.92 1.00 1.00 5.4 5.4 4 36.0 32.0 2.24 4.60 Ok
29 AR CONDICIONADO SALA 02F+N+T B1 220 V 1 1179 1085 B 1085 5.4 0.92 1.00 1.00 5.4 5.4 4 32.0 25.0 2.21 4.57 Ok
30 AR CONDICIONADO SALA 03F+N+T B1 220 V 1 1179 1085 A 1085 5.4 0.92 1.00 1.00 5.4 5.4 4 32.0 25.0 2.14 4.50 Ok
31 AR CONDICIONADO SALA 04F+N+T B1 220 V 1 1179 1085 B 1085 5.4 0.92 1.00 1.00 5.4 5.4 4 32.0 25.0 2.07 4.43 Ok
32 AR CONDICIONADO SALA 05F+N+T B1 220 V 1 1179 1085 A 1085 5.4 0.92 1.00 1.00 5.4 5.4 4 32.0 25.0 2.00 4.36 Ok
33 AR CONDICIONADO SALA 06F+N+T B1 220 V 1 1179 1085 B 1085 5.4 0.92 1.00 1.00 5.4 5.4 4 32.0 25.0 1.93 4.29 Ok
34 AR CONDICIONADO SALA 07F+N+T B1 220 V 1 1179 1085 A 1085 5.4 0.92 1.00 1.00 5.4 5.4 4 32.0 25.0 1.84 4.20 Ok
35 AR CONDICIONADO SALA 08F+N+T B1 220 V 1 1179 1085 B 1085 5.4 0.92 1.00 1.00 5.4 5.4 4 32.0 25.0 1.78 4.14 Ok
36 AR CONDICIONADO SALA 09F+N+T B1 220 V 1 1179 1085 A 1085 5.4 0.92 1.00 1.00 5.4 5.4 4 32.0 25.0 1.69 4.06 Ok
37 AR CONDICIONADO SALA 10F+N+T B1 220 V 1 1179 1085 B 1085 5.4 0.92 1.00 1.00 5.4 5.4 2.5 24.0 20.0 2.63 4.99 Ok
38 AR CONDICIONADO SALA 11F+N+T B1 220 V 1 1179 1085 A 1085 5.4 0.92 1.00 1.00 5.4 5.4 2.5 24.0 20.0 2.52 4.88 Ok
39 AR CONDICIONADO SALA 12F+N+T B1 220 V 1 1179 1085 B 1085 5.4 0.92 1.00 1.00 5.4 5.4 2.5 24.0 20.0 2.41 4.77 Ok
40 AR CONDICIONADO SALA 13F+N+T B1 220 V 1 1179 1085 A 1085 5.4 0.92 1.00 1.00 5.4 5.4 2.5 24.0 20.0 2.30 4.66 Ok
41 AR CONDICIONADO SALA 14F+N+T B1 220 V 1 1179 1085 B 1085 5.4 0.92 1.00 1.00 5.4 5.4 2.5 24.0 20.0 2.16 4.53 Ok
42 AR CONDICIONADO SALA 15F+N+T B1 220 V 1 1179 1085 A 1085 5.4 0.92 1.00 1.00 5.4 5.4 2.5 24.0 20.0 2.06 4.42 Ok
43 AR CONDICIONADO SALA 16F+N+T B1 220 V 1 1179 1085 B 1085 5.4 0.92 1.00 1.00 5.4 5.4 2.5 24.0 20.0 1.94 4.30 Ok
44 AR CONDICIONADO SALA 17F+N+T B1 220 V 1 1179 1085 A 1085 5.4 0.92 1.00 1.00 5.4 5.4 2.5 24.0 20.0 1.83 4.19 Ok
45 AR CONDICIONADO SALA 18F+N+T B1 220 V 1 1179 1085 B 1085 5.4 0.92 1.00 1.00 5.4 5.4 2.5 24.0 20.0 1.71 4.08 Ok
46 AR CONDICIONADO SALA 19F+N+T B1 220 V 1 1179 1085 A 1085 5.4 0.92 1.00 1.00 5.4 5.4 2.5 24.0 20.0 1.69 4.05 Ok
47 AR CONDICIONADO SALA 20F+N+T B1 220 V 1 1179 1085 C 1085 5.4 0.92 1.00 1.00 5.4 5.4 2.5 24.0 20.0 1.80 4.16 Ok
48 AR CONDICIONADO SALA 21F+N+T B1 220 V 1 1179 1085 C 1085 5.4 0.92 1.00 1.00 5.4 5.4 2.5 24.0 20.0 1.92 4.28 Ok
49 AR CONDICIONADO SALA 22F+N+T B1 220 V 1 1179 1085 C 1085 5.4 0.92 1.00 1.00 5.4 5.4 2.5 24.0 20.0 2.04 4.40 Ok
50 AR CONDICIONADO SALA 23F+N+T B1 220 V 1 1179 1085 C 1085 5.4 0.92 1.00 1.00 5.4 5.4 2.5 24.0 20.0 2.15 4.51 Ok
51 AR CONDICIONADO SALA 24F+N+T B1 220 V 1 1179 1085 C 1085 5.4 0.92 1.00 1.00 5.4 5.4 2.5 24.0 20.0 2.30 4.66 Ok
52 AR CONDICIONADO SALA 25F+N+T B1 220 V 1 1179 1085 C 1085 5.4 0.92 1.00 1.00 5.4 5.4 2.5 24.0 20.0 2.42 4.78 Ok
53 AR CONDICIONADO SALA 26F+N+T B1 220 V 1 1179 1085 C 1085 5.4 0.92 1.00 1.00 5.4 5.4 2.5 24.0 20.0 2.50 4.86 Ok
54 AR CONDICIONADO SALA 27F+N+T B1 220 V 1 1179 1085 C 1085 5.4 0.92 1.00 1.00 5.4 5.4 4 32.0 25.0 1.66 4.02 Ok
55 AR CONDICIONADO SALA 28F+N+T B1 220 V 1 1179 1085 C 1085 5.4 0.92 1.00 1.00 5.4 5.4 4 32.0 25.0 1.73 4.09 Ok
56 AR CONDICIONADO SALA 29F+N+T B1 220 V 1 1179 1085 C 1085 5.4 0.92 1.00 1.00 5.4 5.4 4 32.0 25.0 1.85 4.21 Ok
57 RESERVA F+N B1 220 V 0 0 B 1.00 1.00 1.00 0.0 0.0 2.5 24.0 25.0 2.36 Ok
58 RESERVA F+N B1 220 V 0 0 B 1.00 1.00 1.00 0.0 0.0 2.5 24.0 25.0 2.36 Ok
59 RESERVA F+N B1 220 V 0 0 B 1.00 1.00 1.00 0.0 0.0 2.5 24.0 25.0 2.36 Ok

TOTAL 29 34201 31465 A+B+C 10850 9765 10850

Quadro de Cargas (QD3)
Circuito Descrição Esquema Método

de inst.
V

(V) 1085
Tomadas (W) Pot. total.

(VA)
Pot. total.

(W)
Fases Pot. - A

(W)
Pot. - B

(W)
Pot. - C

(W)
In - A

(A)
In - B
(A)

In - C
(A)

FP FCT FCA In'
(A)

Ip
(A)

Seção
(mm2)

Ic
(A)

Disj
(A)

dV parc
(%)

dV total
(%)

Status

8 AR CONDICIONADO SALA 30 F+N+T B1 220 V 1 1179 1085 B 1085 5.4 0.92 1.00 1.00 5.4 5.4 2.5 24.0 20.0 2.50 4.90 Ok
9 AR CONDICIONADO SALA 31 F+N+T B1 220 V 1 1179 1085 C 1085 5.4 0.92 1.00 1.00 5.4 5.4 2.5 24.0 20.0 2.31 4.71 Ok

10 AR CONDICIONADO GABINETE 01 F+N+T B1 220 V 2 2359 2170 B 2170 10.7 0.92 1.00 1.00 10.7 10.7 4 32.0 25.0 2.36 4.77 Ok
11 AR CONDICIONADO GABINETE 02 F+N+T B1 220 V 2 2359 2170 C 2170 10.7 0.92 1.00 1.00 10.7 10.7 4 32.0 25.0 1.94 4.34 Ok
12 AR CONDICIONADO GABINETE 03 F+N+T B1 220 V 2 2359 2170 B 2170 10.7 0.92 1.00 1.00 10.7 10.7 2.5 24.0 20.0 2.42 4.82 Ok
13 AR CONDICIONADO GABINETE 04 F+N+T B1 220 V 2 2359 2170 C 2170 10.7 0.92 1.00 1.00 10.7 10.7 4 32.0 25.0 1.80 4.20 Ok
14 AR CONDICIONADO GABINETE 05 F+N+T B1 220 V 2 2359 2170 B 2170 10.7 0.92 1.00 1.00 10.7 10.7 2.5 24.0 20.0 2.45 4.86 Ok
15 AR CONDICIONADO GABINETE 06 F+N+T B1 220 V 2 2359 2170 C 2170 10.7 0.92 1.00 1.00 10.7 10.7 2.5 24.0 20.0 1.99 4.40 Ok
16 AR CONDICIONADO GABINETE 07 F+N+T B1 220 V 2 2359 2170 B 2170 10.7 0.92 1.00 1.00 10.7 10.7 2.5 24.0 20.0 1.54 3.94 Ok
17 AR CONDICIONADO GABINETE 08 F+N+T B1 220 V 2 2359 2170 C 2170 10.7 0.92 1.00 1.00 10.7 10.7 2.5 24.0 20.0 1.08 3.48 Ok
18 AR CONDICIONADO GABINETE 09 F+N+T B1 220 V 2 2359 2170 A 2170 10.7 0.92 1.00 1.00 10.7 10.7 2.5 24.0 20.0 0.63 3.03 Ok
19 AR CONDICIONADO SL REUNIAO 01F+N+T B1 220 V 1 1179 1085 A 1085 5.4 0.92 1.00 1.00 5.4 5.4 2.5 24.0 20.0 1.44 3.85 Ok
20 AR CONDICIONADO SL REUNIAO 02F+N+T B1 220 V 1 1179 1085 A 1085 5.4 0.92 1.00 1.00 5.4 5.4 2.5 24.0 20.0 1.22 3.62 Ok
21 AR CONDICIONADO SALA 32 F+N+T B1 220 V 1 1179 1085 A 1085 5.4 0.92 1.00 1.00 5.4 5.4 2.5 24.0 20.0 2.08 4.49 Ok
22 AR CONDICIONADO SALA 33 F+N+T B1 220 V 1 1179 1085 A 1085 5.4 0.92 1.00 1.00 5.4 5.4 2.5 24.0 20.0 1.96 4.37 Ok
23 AR CONDICIONADO SALA 34 F+N+T B1 220 V 1 1179 1085 A 1085 5.4 0.92 1.00 1.00 5.4 5.4 2.5 24.0 20.0 1.84 4.24 Ok
24 AR CONDICIONADO SALA 35 F+N+T B1 220 V 1 1179 1085 A 1085 5.4 0.92 1.00 1.00 5.4 5.4 2.5 24.0 20.0 1.77 4.17 Ok
25 RESERVA F+N B1 220 V 0 0 A 1.00 1.00 1.00 0.0 0.0 2.5 24.0 25.0 2.40 Ok
26 RESERVA F+N B1 220 V 0 0 A 1.00 1.00 1.00 0.0 0.0 2.5 24.0 25.0 2.40 Ok
27 RESERVA F+N B1 220 V 0 0 A 1.00 1.00 1.00 0.0 0.0 2.5 24.0 25.0 2.40 Ok

TOTAL 26 30663 28210 A+B+C 8680 9765 9765

Quadro de Cargas (QD2)
Circuito Descrição Esquema Método

de inst.
V

(V) 100
Tomadas (W) Pot. total.

(VA)
Pot. total.

(W)
Fases Pot. - A

(W)
Pot. - B

(W)
Pot. - C

(W)
In - A

(A)
In - B
(A)

In - C
(A)

FP FCT FCA In'
(A)

Ip
(A)

Seção
(mm2)

Ic
(A)

Disj
(A)

dV parc
(%)

dV total
(%)

Status

3 ILUMINAÇÃO DE INCENDIO F+N+T A1 220 V 8 1000 800 B 800 4.5 0.80 1.00 1.00 4.5 4.5 2.5 19.5 16.0 1.16 1.79 Ok
4 DETETOR DE FUMAÇA F+N+T G 220 V 0 0 A 1.00 1.00 1.00 0.0 0.0 2.5 26.0 25.0 0.63 Ok

a 0 0 A 1.00 0.0 2.5 26.0 Ok
5 RESERVA F+N B1 220 V 0 0 A 1.00 1.00 1.00 0.0 0.0 2.5 24.0 16.0 0.63 Ok
6 RESERVA F+N B1 220 V 0 0 A 1.00 1.00 1.00 0.0 0.0 2.5 24.0 16.0 0.63 Ok
7 RESERVA F+N B1 220 V 0 0 A 1.00 1.00 1.00 0.0 0.0 2.5 24.0 16.0 0.63 Ok

TOTAL 8 1000 800 A+B+C 0 800 0

Quadro de Cargas (QD1)
Circuito Descrição Esquema Método

de inst.
V

(V) 11100
Tomadas (W) Pot. total.

(VA)
Pot. total.

(W)
Fases Pot. - A

(W)
Pot. - B

(W)
Pot. - C

(W)
In - A

(A)
In - B
(A)

In - C
(A)

FP FCT FCA In'
(A)

Ip
(A)

Seção
(mm2)

Ic
(A)

Disj
(A)

dV parc
(%)

dV total
(%)

Status

1 ELEVADOR 3F+T B1 380 V 1 13875 11100 A+B+C 3700 3700 3700 21.1 21.1 21.1 0.80 1.00 1.00 21.1 21.1 4 28.0 25.0 1.00 4.73 Ok
2 RESERVA 3F+N G 380 / 220 V 0 0 A+B+C 1.00 1.00 1.00 0.0 0.0 4 47.0 25.0 3.72 Ok

TOTAL 1 13875 11100 A+B+C 3700 3700 3700

Legenda Detalhada

FUM cq Detetor de fumaça

IE
104 Iluminação de emergência

co Interruptor autom. por presença a 2,20m do piso

bi Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso

ch
5 4x10

LED 4 x 10W T8

PC  PC1
Painel de Comando para detector de fumaça a
1,10 do piso

Quadro de distribuição - sobrepor a 1,50m do piso

53
600

Tomada 2p+T 10A, 250V,  Para Embutir 4" X 2" (x2) a 0,30m do piso

41
600

Tomada 2p+T 10A, 250V,  Para Embutir 4" X 2" (x2) a 1,10m do piso

ATV x2
44
200

Tomada 2p+T 10A, 250V,  Para Embutir 4" X 2" (x2) a 1,80m do piso x2

(2x)

54
ATV (x2)

200
Tomada 2p+T 10A, 250V,  Para Embutir 4" X 2" (x2) a 3,00 m do piso (x2)

ARC12000

1085

58 Tomada 2p+T 20A, 250V,  Para Embutir 4" X 2" (x2)  a 2,20m do piso

(2x)

2PT
44 Tomada 2p+T 10A, 250V,  Para Embutir 4" X 2" (x2) a 2,20m do piso

(2x)

35
200

2PT

Tomada 2p+T 10A, 250V,  Para Embutir 4" X 2" (x2) a 0,30m do piso

Acessórios p/ eletrodutos

Caixa Octogonal, Em PVC, De 4" X 4",
Para Eletroduto

193 pç

Cabo Unipolar (cobre)
Isol. - 0,6/1kV

Isol. - 450/750V
1.5 mm² 74,70 m
2.5 mm² 13716,10 m
4 mm² 3.943,40 m
6 mm² 3988,10 m

Dispositivo Elétrico - embutido

Interruptor Simples Para Embutir 4" X 2" 92 pç
Tomada 2p+T 10A, 250V,  Para Embutir
4" X 2"  (x2) 317 pç

Tomada 2p+T 20A 250V,  Para Embutir
4" X 2" (x2)

55 pç

Dispositivo de Comando
Central de alarme
4 direções 1 pç
Detetor
Fumaça 80 pç
Interruptor autom. por presença
220V - 1200W resistivo 2 pç

Dispositivo de Proteção

Eletrocalha furada tipo U pré-galv. quen
Eletrocalha perfurada tipo U
200x100mm chapa 18 290.00 m

Eletroduto PVC flexível
Eletroduto leve
3/4" 2308.80 m
Eletroduto pesado
3" 7.10 m

Lâmpadas de LED
Lâmpada de LED
Luminária Comercial de embutir 65,5 x 65,5
com 4 lampadas T8 LED 10w Luz branca 193 pç

El
ét

ric
a

10 mm² 1.447,00 m

2.5 mm² 359,00 m
4 mm² 73,70 m
6 mm² 97,50 m
10 mm² 121,00 m

Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN
16 A 4 pç
20 A 68 pç
25 A 30 pç
32 A 1 pç
40 A 13 pç
50 A 4 pç
Disjuntor tripolar termomagnético - norma DIN
175A 1 pç
25 A 2 pç
32 A 3 pç
45 A 1 pç
50 A 1 pç
80 A 1 pç
Dispositivo de proteção contra surto
175 V - 40 KA 24 pç

Quadro de Cargas (QM1)
Circuito Descrição Esquema Método

de inst.
V

(V)
Pot. total.

(VA)
Pot. total.

(W)
Fases Pot. - A

(W)
Pot. - B

(W)
Pot. - C

(W)
In - A

(A)
In - B
(A)

In - C
(A)

FP FCT FCA In'
(A)

Ip
(A)

Seção
(mm2)

Ic
(A)

Disj
(A)

dV parc
(%)

dV total
(%)

Status

QD5 TOMADAS 3F+N+T G 380 / 220 V 77611 69200 A+B+C 26100 20300 22800 68.6 68.5 68.1 0.89 1.00 1.00 68.6 68.6 10 81.0 80.0 2.33 2.59 Ok
QD6 ILUMINAÇÃO 3F+N G 380 / 220 V 8578 7720 A+B+C 3000 1760 2960 15.2 8.9 14.9 0.90 1.00 1.00 15.2 15.2 2.5 35.0 32.0 2.46 2.72 Ok
QD4 AR CONDICIONADO 2-23F+N+T G 380 / 220 V 34201 31465 A+B+C 10850 9765 10850 46.1 41.5 46.1 0.92 1.00 1.00 46.1 46.1 6 60.0 50.0 2.10 2.36 Ok
QD3 AR CONDICIONADO 1-23F+N+T G 380 / 220 V 30663 28210 A+B+C 8680 9765 9765 36.9 41.5 41.5 0.92 1.00 1.00 41.5 41.5 4 47.0 45.0 2.15 2.40 Ok
QD2 INCENDIO 3F+N+T G 380 / 220 V 1000 800 A+B+C 800 3.4 0.80 1.00 1.00 3.4 3.4 2.5 35.0 32.0 0.37 0.63 Ok
QD1 ELEVADOR 3F+N+T G 380 / 220 V 13875 11100 A+B+C 3700 3700 3700 21.1 21.1 21.1 0.80 1.00 1.00 21.1 21.1 2.5 35.0 32.0 3.47 3.72 Ok

TOTAL 165928 148495 A+B+C 52330 46090 50075

Quadro de Demanda (QD6)
Tipo de carga Potência instalada

(kVA)
Fator de demanda

(%)
Demanda

(kVA)
Iluminação e TUG´s (Escritórios e salas comerciais) 8.58 100 8.58

TOTAL 8.58

Quadro de Demanda (QD5)
Tipo de carga Potência instalada

(kVA)
Fator de demanda

(%)
Demanda

(kVA)
Motores 0.67 100 0.67
Iluminação e TUG´s (Escritórios e salas comerciais) 12.00 100 12.00

64.94 50 32.47
TOTAL 45.14

Quadro de Demanda (QD4)
Tipo de carga Potência instalada

(kVA)
Fator de demanda

(%)
Demanda

(kVA)
Condicionador de Ar tipo janela (não residencial) 34.20 86 29.41

TOTAL 29.41

Quadro de Demanda (QD3)
Tipo de carga Potência instalada

(kVA)
Fator de demanda

(%)
Demanda

(kVA)
Condicionador de Ar tipo janela (não residencial) 30.66 86 26.37

TOTAL 26.37

Quadro de Demanda (QD2)
Tipo de carga Potência instalada

(kVA)
Fator de demanda

(%)
Demanda

(kVA)
Iluminação e TUG´s (Casas e Apartamentos) 1.00 75 0.75

TOTAL 0.75

Quadro de Demanda (QD1)
Tipo de carga Potência instalada

(kVA)
Fator de demanda

(%)
Demanda

(kVA)
Uso especifico 13.88 100 13.88

TOTAL 13.88
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QM1
kW.h

32 A

2.5

DPS
175 V - 40 KA

40 A

6

(1480 W)
C

115 (ILUMINAÇÃO SEÇÃO  A)

40 A

6

(1480 W)
C

116 (ILUMINAÇÃO SEÇÃO B)

40 A

6

(1480 W)
A

117 (ILUMINAÇÃO SEÇÃO C)

40 A

6

(1520 W)
A

118 (ILUMINAÇÃO SEÇÃO D)

40 A

6

(1760 W)
B

119 (ILUMINAÇÃO EXTERNA)

40 A

6

(0 W)
B

120 (RESERVA)

40 A

6

(0 W)
B

121 (RESERVA)

40 A

6

(0 W)
B

122 (RESERVA)

QD6 (ILUMINAÇÃO)
(7720 W)

QM1
kW.h

80 A

10

DPS
175 V - 40 KA

20 A

2.5

(800 W)
B

60 (TOMADAS SALA 01)

20 A

2.5

(800 W)
B

61 (TOMADAS SALA 02)

20 A

2.5

(800 W)
B

62 (TOMADAS SALA 03)

20 A

2.5

(800 W)
B

63 (TOMADAS SALA 04)

20 A

2.5

(800 W)
A

64 (TOMADAS SALA 05)

20 A

2.5

(800 W)
C

65 (TOMADAS SALA 06)

20 A

2.5

(800 W)
B

66 (TOMADAS SALA 07)

20 A

2.5

(800 W)
C

67 (TOMADAS SALA 08)

20 A

2.5

(800 W)
C

68 (TOMADAS SALA 09)

20 A

2.5

(800 W)
C

69 (TOMADAS SALA 10)

20 A

2.5

(800 W)
B

70 (TOMADAS SALA 11)

20 A

2.5

(800 W)
B

71 (TOMADAS SALA 12)

20 A

2.5

(800 W)
C

72 (TOMADAS SALA 13)

20 A

2.5

(800 W)
B

73 (TOMADAS SALA 14)

20 A

2.5

(800 W)
A

74 (TOMADAS SALA 15)

20 A

2.5

(800 W)
C

75 (TOMADAS SALA 16)

20 A

2.5

(800 W)
A

76 (TOMADAS SALA 17)

20 A

2.5

(800 W)
C

77 (TOMADAS SALA 18)

20 A

2.5

(800 W)
A

78 (TOMADAS SALA 19)

20 A

2.5

(800 W)
C

79 (TOMADAS SALA 20)

20 A

2.5

(800 W)
A

80 (TOMADAS SALA 21)

20 A

2.5

(800 W)
C

81 (TOMADAS SALA 22)

20 A

2.5

(800 W)
A

82 (TOMADAS SALA 23)

20 A

2.5

(800 W)
C

83 (TOMADAS SALA 24)

20 A

2.5

(800 W)
A

84 (TOMADAS SALA 25)

20 A

2.5

(800 W)
C

85 (TOMADAS SALA 26)

20 A

2.5

(800 W)
A

86 (TOMADAS SALA 27)

20 A

2.5

(800 W)
C

87 (TOMADAS SALA 28)

50 A

10

(2000 W)
A

88 (TOMADAS SALA 29)

40 A

6

(1800 W)
A

89 (TOMADAS SALA 30)

20 A

2.5

(400 W)
A

90 (TOMADAS SALA 31)

20 A

2.5

(800 W)
A

91 (TOMADAS SALA 32)

20 A

2.5

(800 W)
C

92 (TOMADAS SALA 33)

20 A

2.5

(800 W)
A

93 (TOMADAS SALA 34)

20 A

2.5

(800 W)
C

94 (TOMADAS SALA 35)

50 A

10

(2800 W)
A

95 (TOMADAS GABINETE 01)

25 A

4

(1800 W)
C

96 (TOMADAS GABINETE 02)

25 A

4

(1800 W)
C

97 (TOMADAS GABINETE 03)

40 A

6

(2700 W)
A

98 (TOMADAS GABINETE 04)

40 A

6

(2700 W)
C

99 (TOMADAS GABINETE 05)

25 A

4

(2700 W)
A

100 (TOMADAS GABINETE 06)

25 A

4

(2900 W)
C

101 (TOMADAS GABINETE 07)

20 A

2.5

(2700 W)
A

102 (TOMADAS GABINETE 08)

20 A

2.5

(2700 W)
B

103 (TOMADAS GABINETE 09)

50 A

10

(3000 W)
B

104 (TOMADA COPA)

40 A

6

(1400 W)
B

105 (TOMADA TI)

50 A

10

(2400 W)
B

106 (TOMADA BANHEIROS)

20 A

2.5

(600 W)
B

107 (BOMBA PRES)

40 A

6

(3800 W)
B

108 (TOMADAS CORREDORES)

25 A

4

(2400 W)
C

109 (SALA DE REUNIÃO 01)

25 A

4

(2200 W)
A

110 (SALA DE REUNIÃO 02)

20 A

2.5

(800 W)
A

111 (VARANDA)

25 A

2.5

(0 W)
C

112 (RESERVA)

25 A

2.5

(0 W)
C

113 (RESERVA)

25 A

2.5

(0 W)
C

114 (RESERVA)

QD5 (TOMADAS)
(69200 W)

QM1
kW.h

50 A

6

DPS
175 V - 40 KA

32 A

4

(1085 W)
A

28 (AR CONDICIONADO SALA 01)

25 A

4

(1085 W)
B

29 (AR CONDICIONADO SALA 02)

25 A

4

(1085 W)
A

30 (AR CONDICIONADO SALA 03)

25 A

4

(1085 W)
B

31 (AR CONDICIONADO SALA 04)

25 A

4

(1085 W)
A

32 (AR CONDICIONADO SALA 05)

25 A

4

(1085 W)
B

33 (AR CONDICIONADO SALA 06)

25 A

4

(1085 W)
A

34 (AR CONDICIONADO SALA 07)

25 A

4

(1085 W)
B

35 (AR CONDICIONADO SALA 08)

25 A

4

(1085 W)
A

36 (AR CONDICIONADO SALA 09)

20 A

2.5

(1085 W)
B

37 (AR CONDICIONADO SALA 10)

20 A

2.5

(1085 W)
A

38 (AR CONDICIONADO SALA 11)

20 A

2.5

(1085 W)
B

39 (AR CONDICIONADO SALA 12)

20 A

2.5

(1085 W)
A

40 (AR CONDICIONADO SALA 13)

20 A

2.5

(1085 W)
B

41 (AR CONDICIONADO SALA 14)

20 A

2.5

(1085 W)
A

42 (AR CONDICIONADO SALA 15)

20 A

2.5

(1085 W)
B

43 (AR CONDICIONADO SALA 16)

20 A

2.5

(1085 W)
A

44 (AR CONDICIONADO SALA 17)

20 A

2.5

(1085 W)
B

45 (AR CONDICIONADO SALA 18)

20 A

2.5

(1085 W)
A

46 (AR CONDICIONADO SALA 19)

20 A

2.5

(1085 W)
C

47 (AR CONDICIONADO SALA 20)

20 A

2.5

(1085 W)
C

48 (AR CONDICIONADO SALA 21)

20 A

2.5

(1085 W)
C

49 (AR CONDICIONADO SALA 22)

20 A

2.5

(1085 W)
C

50 (AR CONDICIONADO SALA 23)

20 A

2.5

(1085 W)
C

51 (AR CONDICIONADO SALA 24)

20 A

2.5

(1085 W)
C

52 (AR CONDICIONADO SALA 25)

20 A

2.5

(1085 W)
C

53 (AR CONDICIONADO SALA 26)

25 A

4

(1085 W)
C

54 (AR CONDICIONADO SALA 27)

25 A

4

(1085 W)
C

55 (AR CONDICIONADO SALA 28)

25 A

4

(1085 W)
C

56 (AR CONDICIONADO SALA 29)

25 A

2.5

(0 W)
B

57 (RESERVA)

25 A

2.5

(0 W)
B

58 (RESERVA)

25 A

2.5

(0 W)
B

59 (RESERVA)

QD4 (AR CONDICIONADO 2-2)
(31465 W)

QM1
kW.h

45 A

4

DPS
175 V - 40 KA

20 A

2.5

(1085 W)
B

8 (AR CONDICIONADO SALA 30)

20 A

2.5

(1085 W)
C

9 (AR CONDICIONADO SALA 31)

25 A

4

(2170 W)
B

10 (AR CONDICIONADO GABINETE 01)

25 A

4

(2170 W)
C

11 (AR CONDICIONADO GABINETE 02)

20 A

2.5

(2170 W)
B

12 (AR CONDICIONADO GABINETE 03)

25 A

4

(2170 W)
C

13 (AR CONDICIONADO GABINETE 04)

20 A

2.5

(2170 W)
B

14 (AR CONDICIONADO GABINETE 05)

20 A

2.5

(2170 W)
C

15 (AR CONDICIONADO GABINETE 06)

20 A

2.5

(2170 W)
B

16 (AR CONDICIONADO GABINETE 07)

20 A

2.5

(2170 W)
C

17 (AR CONDICIONADO GABINETE 08)

20 A

2.5

(2170 W)
A

18 (AR CONDICIONADO GABINETE 09)

20 A

2.5

(1085 W)
A

19 (AR CONDICIONADO SL REUNIAO 01)

20 A

2.5

(1085 W)
A

20 (AR CONDICIONADO SL REUNIAO 02)

20 A

2.5

(1085 W)
A

21 (AR CONDICIONADO SALA 32)

20 A

2.5

(1085 W)
A

22 (AR CONDICIONADO SALA 33)

20 A

2.5

(1085 W)
A

23 (AR CONDICIONADO SALA 34)

20 A

2.5

(1085 W)
A

24 (AR CONDICIONADO SALA 35)

25 A

2.5

(0 W)
A

25 (RESERVA)

25 A

2.5

(0 W)
A

26 (RESERVA)

25 A

2.5

(0 W)
A

27 (RESERVA)

QD3 (AR CONDICIONADO 1-2)
(28210 W)

QM1
kW.h

32 A

2.5

DPS
175 V - 40 KA

16 A

2.5

(800 W)
B

3 (ILUMINAÇÃO DE INCENDIO)

25 A

2.5

(0 W)
A

4 (DETETOR DE FUMAÇA)

16 A

2.5

(0 W)
A

5 (RESERVA)

16 A

2.5

(0 W)
A

6 (RESERVA)

16 A

2.5

(0 W)
A

7 (RESERVA)

QD2 (INCENDIO)
(800 W)

QM1
kW.h

32 A

2.5

DPS
175 V - 40 KA

25 A

4

(11100 W)
A+B+C

1 (ELEVADOR)

25 A

4

(0 W)
A+B+C

2 (RESERVA)

QD1 (ELEVADOR)
(11100 W)

AL1

25 35 16

175 A

kW.h

32 A

2.5

(11100 W)
A+B+C

QD1

kW.h

32 A

2.5

(800 W)
A+B+C

QD2

kW.h

45 A

4

(28210 W)
A+B+C

QD3

kW.h

50 A

6

(31465 W)
A+B+C

QD4

kW.h

80 A

10

(69200 W)
A+B+C

QD5

kW.h

32 A

2.5

(7720 W)
A+B+C

QD6

QM1
(148495 W)

A

M
ar

ro
m

B

Pr
et

o

C

Ve
rm

el
ho

N

Az
ul

 c
la

ro

ILUMINAÇÃO SEÇÃO  A   1480 W 115

    40 A
6

ILUMINAÇÃO EXTERNA  1760 W119

    40 A
6

ILUMINAÇÃO SEÇÃO B   1480 W 116

    40 A
6

RESERVA     0 W120

    40 A
6

ILUMINAÇÃO SEÇÃO C   1480 W 117

    40 A
6

RESERVA     0 W121

    40 A
6

ILUMINAÇÃO SEÇÃO D   1520 W 118

    40 A
6

RESERVA     0 W122

    40 A
6

QD6 (ILUMINAÇÃO)

Potência Instalada (W)
A   3000
B   1760
C   2960
Total   7720

DPS
175 V - 40 KA

3#2.5(2.5)2.5 mm²
Conduto #200 x 100

 32 A

Verde

A

M
ar

ro
m

B

Pr
et

o

C

Ve
rm

el
ho

N

Az
ul

 c
la

ro

TOMADAS SALA 01    800 W 60

    20 A
2.5

TOMADAS SALA 29  2000 W88

    50 A
10

TOMADAS SALA 02    800 W 61

    20 A
2.5

TOMADAS SALA 30  1800 W89

    40 A
6

TOMADAS SALA 03    800 W 62

    20 A
2.5

TOMADAS SALA 31   400 W90

    20 A
2.5

TOMADAS SALA 04    800 W 63

    20 A
2.5

TOMADAS SALA 32   800 W91

    20 A
2.5

TOMADAS SALA 05    800 W 64

    20 A
2.5

TOMADAS SALA 33   800 W92

    20 A
2.5

TOMADAS SALA 06    800 W 65

    20 A
2.5

TOMADAS SALA 34   800 W93

    20 A
2.5

TOMADAS SALA 07    800 W 66

    20 A
2.5

TOMADAS SALA 35   800 W94

    20 A
2.5

TOMADAS SALA 08    800 W 67

    20 A
2.5

TOMADAS GABINETE 01  2800 W95

    50 A
10

TOMADAS SALA 09    800 W 68

    20 A
2.5

TOMADAS GABINETE 02  1800 W96

    25 A
4

TOMADAS SALA 10    800 W 69

    20 A
2.5

TOMADAS GABINETE 03  1800 W97

    25 A
4

TOMADAS SALA 11    800 W 70

    20 A
2.5

TOMADAS GABINETE 04  2700 W98

    40 A
6

TOMADAS SALA 12    800 W 71

    20 A
2.5

TOMADAS GABINETE 05  2700 W99

    40 A
6

TOMADAS SALA 13    800 W 72

    20 A
2.5

TOMADAS GABINETE 06  2700 W100

    25 A
4

TOMADAS SALA 14    800 W 73

    20 A
2.5

TOMADAS GABINETE 07  2900 W101

    25 A
4

TOMADAS SALA 15    800 W 74

    20 A
2.5

TOMADAS GABINETE 08  2700 W102

    20 A
2.5

TOMADAS SALA 16    800 W 75

    20 A
2.5

TOMADAS GABINETE 09  2700 W103

    20 A
2.5

TOMADAS SALA 17    800 W 76

    20 A
2.5

TOMADA COPA  3000 W104

    50 A
10

TOMADAS SALA 18    800 W 77

    20 A
2.5

TOMADA TI  1400 W105

    40 A
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QD5 (TOMADAS)

Potência Instalada (W)
A  26100
B  20300
C  22800
Total  69200

DPS
175 V - 40 KA

3#10(10)10 mm²
Conduto #200 x 100
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TOMADAS  69200 W QD5

    80 A
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AR CONDICIONADO 1-2 28210 WQD3
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4
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2.5
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2.5
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    50 A
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    32 A
2.5

QM1

Potência Instalada (W)
A  52330
B  46090
C  50075
Total 148495

3#35(25)16 mm²
Conduto 4 x ø3/4"
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LATERAL
ESQUERDA
DO PAINEL

DEVERÁ SER INSTALADA TOMADA DE 220V NA
COR VERMELHA COM ETIQUETA DE TENSÃO.
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Legenda Detalhada

PC 9U Caixa padrão 19" - porta acrílico cristal

Acessórios Cabeamento - Rack
Caixa padrão 19"
Guia de cabos vertical fechado 1 pç
Perfil de montagem 1 pç

Rack
Caixa padrão 19" - porta acrílico fumê
9U x 670mm 1 pç

RJ45(2)
PT TE 267
PT TE 267

Tomada RJ45 - 0,30m do piso

Acessórios Cabeamento - Metálico
Conector
RJ45 (CM8v) 2 pç

Acessórios p/ eletrodutos
Caixa PVC
4x2" 1 pç

Dispositivo de Cabeamento - embutir
Placa 2x4" - Branca
2 módulos - RJ45 1 pç

RJ45(2)
PT TE 261
PT TE 262

Tomada RJ45 - 1,80m do piso

Acessórios Cabeamento - Metálico
Conector
RJ45 (CM8v) 2 pç

Acessórios p/ eletrodutos
Caixa PVC
4x2" 1 pç

Dispositivo de Cabeamento - embutir
Placa 2x4" - Branca
2 módulos - RJ45 1 pç

Plano de face do rack (AT1)
Switch
10/100Mbps
- BaseTX

AT1

13xSW01 48xRJ45  -- 1

432 x RJ45

Tomada RJ45 - 1,40m do piso (Gabinete)
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Qualquer alteração em algum elemento do projeto, deverá ter autorização prévia do
engenheiro responsável pelo projeto. As ilustrações e perspectivas demontradas aqui
são reservadas a utilização somente pelo proprietário da edificação, ficando vedada
reprodução sem autorização prévia.

Recomenda-se acréscimo de 15% no quantitativo da fiação para compra dos materiais
a fim de suprimir eventuais perdas durante a instalação.

Os cálculos deste projeto são realizados para apenas um empreendimento.

Caixa de Inspeção para Aterramento
300x250Haste Aterramento Alta Camada

Ø 5/8" x 2,40 mts

Tubo de Protecao
1.1/2x 3,0mts

Cabo de Cobre NU 50 mm2

Cabo de Cobre NU
de 35 mm2

Suporte para Tubo de
Protecao 1.1/2

Isolador Simples Fixação
Horizontal

PRT905

Tampa para Caixa de Inspecao
300mm - Ferro Fundido

Isolador Ref. Fixação
90 graus
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Legenda
Registro de gaveta c/canopla cromada c/ cobre - RG

Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - RG

Valvula de descarga baixa pressao - VD-1.1/2"

Valvula de descarga c/PVC  soldável - VD

Vaso Sanitário com válvula de descarga - VS

Legenda Detalhada
Registro de gaveta c/canopla cromada c/ cobre - RG
Cobre

Conector bolsa - ponta
42 mm x 1.1/2"

Metais
Registro de gaveta c/ canopla cromada
1.1/2"

Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - RG
Metais

Registro de gaveta c/ canopla cromada
1.1/2"

PVC rígido soldável
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
50 mm - 1.1/2"

Valvula de descarga baixa pressao - VD-1.1/2"

Metais
Válvula de descarga baixa pressão
1.1/2"

Valvula de descarga c/PVC  soldável - VD

Metais
Válvula de descarga baixa pressão
1.1/2"

PVC Acessórios
Bolsa de ligação p/ vaso sanitário
1.1/2"
Tubo de descarga VDE.
38 mm
Tubo de ligação  latão cromado c/ canopla p/ vaso Sa.
38 mm

PVC rígido soldável
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
50 mm - 1.1/2"

Vaso Sanitário com válvula de descarga - VS

Aparelho
Vaso Sanitário p/ Válvula de Descarga de 1 1/2"
40mm - 1 1/2"

Legenda das indicações
BE Bebedouro com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"

MIC Mictório Individual, Louça Branca.

DH Ducha Higiênica com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"

LV Lavatório com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"

RG Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - 1.1/2"

VD-1.1/2" Valvula de descarga baixa pressao - 1.1/2"

VD Valvula de descarga c/PVC  soldável - 1.1/2"

VSD Vaso Sanitário com válvula de descarga - 1 1/2"

VS Vaso sanitário com caixa acoplada - 3/4"

Esta Norma estabelece exigências e
recomendações relativas ao projeto, execução e
manutenção da instalação predial de água fria.
As exigências e recomendações aqui
estabelecidas emanam fundamentalmente do
respeito aos princípios de bom desempenho da
instalação e da garantia de potabilidade da água
no caso de instalação de água potável.

NOTA: O PRESENTE PROJETO FOI
DIMENSIONADO SEGUINDO A NBR 5626 -
INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA

CONSUMO 15.000 LITROS CONSUMO 15.000 LITROS

RESERVA TÉCNICA 10.000 LITROS RESERVA TÉCNICA 10.000 LITROS
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Legenda
Registro de gaveta c/canopla cromada c/ cobre - RG

Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - RG

Valvula de descarga baixa pressao - VD-1.1/2"

Valvula de descarga c/PVC  soldável - VD

Vaso Sanitário com válvula de descarga - VS

Legenda Detalhada
Registro de gaveta c/canopla cromada c/ cobre - RG
Cobre

Conector bolsa - ponta
42 mm x 1.1/2"

Metais
Registro de gaveta c/ canopla cromada
1.1/2"

Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - RG
Metais

Registro de gaveta c/ canopla cromada
1.1/2"

PVC rígido soldável
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
50 mm - 1.1/2"

Valvula de descarga baixa pressao - VD-1.1/2"

Metais
Válvula de descarga baixa pressão
1.1/2"

Valvula de descarga c/PVC  soldável - VD

Metais
Válvula de descarga baixa pressão
1.1/2"

PVC Acessórios
Bolsa de ligação p/ vaso sanitário
1.1/2"
Tubo de descarga VDE.
38 mm
Tubo de ligação  latão cromado c/ canopla p/ vaso Sa.
38 mm

PVC rígido soldável
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
50 mm - 1.1/2"

Vaso Sanitário com válvula de descarga - VS

Aparelho
Vaso Sanitário p/ Válvula de Descarga de 1 1/2"
40mm - 1 1/2"

Legenda das indicações
BE Bebedouro com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"

MIC Mictório Individual, Louça Branca.

DH Ducha Higiênica com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"

LV Lavatório com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"

RG Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - 1.1/2"

VD-1.1/2" Valvula de descarga baixa pressao - 1.1/2"

VD Valvula de descarga c/PVC  soldável - 1.1/2"

VSD Vaso Sanitário com válvula de descarga - 1 1/2"

VS Vaso sanitário com caixa acoplada - 3/4"

Esta Norma estabelece exigências e
recomendações relativas ao projeto, execução e
manutenção da instalação predial de água fria.
As exigências e recomendações aqui
estabelecidas emanam fundamentalmente do
respeito aos princípios de bom desempenho da
instalação e da garantia de potabilidade da água
no caso de instalação de água potável.

NOTA: O PRESENTE PROJETO FOI
DIMENSIONADO SEGUINDO A NBR 5626 -
INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA
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Legenda
Curva 45 Longa para Esgoto Sanitário

Curva 45 Longa para Esgoto Sanitário- desce

Curva 45 Longa para Esgoto Sanitário- sobe

Curva 90 curta- coluna

Junção simples

Redução excêntrica

Vaso Sanitário c/ curva 90°

Esta Norma estabelece as exigências e
recomendações relativas ao projeto, execução,
ensaio e manutenção dos sistemas prediais de
esgoto sanitário, para atenderem às exigências
mínimas quanto à higiene, segurança e conforto
dos usuários, tendo em vista a qualidade destes
sistemas.

NOTA: O PRESENTE PROJETO FOI
DIMENSIONADO SEGUINDO A NBR 8160 -
SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTO SANITÁRIO -
PROJETO E EXECUÇÃO.
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